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NO DESCRIPTION MATERIAL | Q'TY REMARK
S =LY 3 st AS it 1 | SCALE 316LSS 1
“-’.‘, 5 '.¢ ? “ﬁ‘. * ' .. 1 2 | FLOAT 316LSS 1 |
Société Algérienne de Production de I'Electricité «| 3 | BOTTOM ANGHOR 41658 5 | TANK BULDER
6t *|3—1 | BOTTOM ANCHOR PAD | 3165S 2 | TANK BUILDER
4 | WEIGHT 316155 1
225520 5 | PIPE SUPPORT 316LSS 1
6—1 | WELDING BRACKET | 3161SS 10 >
6-2 | SCALE BRACKET(100) | 316LsS 1 TYPE #2
220 220
o 6—3 | SCALE BRACKET(250) | 316L5S 1 TIPE #1
T *|6—5 | REINFORCE PAD 31655 10 | TANK BUILDER
1/. 6-7 | SCALE BRACKET(736) | 31sLss 8 | TPE #
P | ; HDIUSTABLE 7 | U-BOLT(M10) 316SS 1 5
‘ 270 ‘ 40 max. 8 MEASURING WIRE(®1.5) 316LSS 26mX1 —
BRACKET TYPE #4 9 | GUIDE WIRE(23) 316L5s | 19mX2
@> 10 | FLANGE (ANSI 150§ 1-1/2" RF) | 316LSS 1
(® 11 | SCALE MOUNTER 316LSS 10
§< - (@/ - . 12 | KNOB FLANGE 316LSS 2
ROM TOP OF CURS ANGLE —= < ) 13 | GUIDE WIRE KNOB 316LSS 2 |
g I " 14 | ELBOW 316LSS 2 |awsy 1sof 1-1/2° RF
AnausTABLE
" @\ H o ® || osce 15 | WIRE KEEPER 31655 1
I J/ 16 | U-SEAL PORT 316LSS 1
8 _BRACKET TYPE #2 101 | 1-1/2" GUIDE PIPE 316LSS 2
2 )
4ﬂ/ Do _notjuse this pad BOLT, SCREW, NUT, WASHER| 31655 n s
I NOTE
H ot 1.1TEM NO. 3, 3-1, 6-5, SUPPLIER:TANK BUILDER
2. FLANGE GASKET : NON ASBESTOS
s &)
I O g 3. FLANGE RATING : ANSI 150# 1-1/2" RF .
I 4.THE ABOVE IS FOR ONE TANK. =
g 5.REFER TO THE INSTRUCTION MANUAL
1l
= BRACKET TYPE #1 & DATA SHEET
< _BRACKET TYPE #1
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;- I ADJ. MAX. 40mm
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gl MANDATAIRE OESIGNE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
©| C L DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ jiCEEG.SP. 9
= $250 DIRECTION DE L'ENGINEERING DES MOYENS DE PRODUCTION -
AT O BURTALN RN -8 G CONSTANTIVE ROUBA LG
}‘ ol 440 CENTRALE ELECTRIQUE EN CYCLE COMBINE
KAIS
° . 1 266,71 MW Aux conditions §i(e
g N° Contrat N 2014103KDM  Statut de Distribution : Numérotation Clicnt :
L N[ 20O FORNOTIFICATION s I 876 701
e I ot o oo (R o o G Gt ] 10
&
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o TOR AFFROVAL Sii]
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FIED Depionde s
e GENRAL AR
-FLOAT AND BOARD TYPE LEVEL INDICATOR
(FUEL OIL TANK / SFW-1000)
NO | INSTRUMENT ID SERVICE TANK HEIGHT SCALE RANGE
©SEsC DAELIM
1 00EGB10CL501 FUEL OIL TANK—1 LEVEL 18750 mm 18800 mm T e R ot ds Comer
w000 | Sukyung i KAIS 001EA.CIL 201
Nom: S lom P iy T Sumérotation &y Foumisseur, KATS-00-1EA-CIL-201 A}~
2 00EGB20CL501 FUEL OIL TANK—2 LEVEL 18750 mm 18800 mm T | Gt Dt I TP T e
e | was| A5 | oo | oo | oo
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